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Quadro informativo

Pregao Eletronico N° 26/2026 (Lei 14.133/2021)

UASG 389421 - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRO DO CEARA @

Critério julgamento: Menor Preco / Maior Desconto  Modo disputa: Aberto/Fechado

Avisos (0) Impugnacoes (0) Esclarecimentos (3)

19/08/2026 18:59

Esclarecimento da empresa Mundial Refrigeracao: 1. Da necessidade de instalacao dos A
equipamentos

Considerando a descricao e o escopo dos itens 1, 2, 3 e 4, solicitamos esclarecer se o objeto
contempla somente o fornecimento dos aparelhos de ar-condicionado ou se também devera ser
considerada, pela futura contratada, a instalacao completa dos equipamentos.

Em caso de a instalacao estar efetivamente contemplada no objeto, solicitamos esclarecer se
deverao ser considerados, alem da instalacao convencional, todos os servigos, materiais e insumos
necessarios ao pleno funcionamento dos equipamentos, tais como mao de obra especializada,
suportes, fixagdes, interligacdes frigorigenas, isolamento térmico, drenos, conexdes, materiais
eletricos, adequacoes e demais componentes eventualmente necessarios.

Tal esclarecimento € imprescindivel para que haja isonomia na elaboracao das propostas, evitando-
se que os licitantes adotem premissas distintas quanto a composicao dos custos e,
consequentemente, apresentem precos formados sobre bases tecnicas e comerciais nao
equivalentes.
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Nesse sentido, solicitamos esclarecer, de forma objetiva:

a) Os 35 metros de tubulagao de cobre correspondem a metragem total por equipamento/item ou a
metragem global a ser considerada para o conjunto dos itens?

b) A metragem indicada refere-se a tubulagao de cobre em comprimento linear ou devera ser
considerada a metragem correspondente ao conjunto de linhas frigorigenas (linha de liquido e linha
de succao), conforme as especificagoes e diametros exigidos para cada equipamento?

) Quais sao, especificamente, os diametros das tubulagées de cobre a serem fornecidos para cada
item?

d) O termo “esponjoso com fita isolante” refere-se ao isolamento térmico elastomérico da tubulacao
frigorigena? Em caso positivo, qual espessura e especificacao minima deverao ser observadas?

e) A metragem de 35m contempla integralmente a distancia entre as unidades evaporadora e
condensadora, ou devera ser prevista alguma margem adicional para curvas, conexoes, desniveis e
demais particularidades da instalagao?

Essas informacgdes sao fundamentais para a correta composicao dos custos, especialmente porque
diametro, quantidade de linhas, espessura do isolamento e extensao efetiva da instalagao impactam
diretamente o custo dos materiais e da mao de obra.3. Da compatibilidade dos valores estimados
com os quantitativos e especificagdesor fim, gostariamos de registrar uma preocupacao de ordem
eminentemente tecnica e econdomico-financeira quanto aos valores estimados constantes do Termo
de Referéncia, especialmente considerando a exigéncia de fornecimento de tubulacao de cobre e
respectivos materiais de isolamento.

Apos analise das especificacoes apresentadas, entendemos que os valores estimados para os itens
em questao aparentam estar significativamente abaixo dos custos atualmente praticados para o

fornecimento dos equipamentos, materiais e, caso aplicavel, servicos de instalacao.

A preocupacgao se torna ainda mais relevante em razao do elevado custo atualmente associado a
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Dessa forma, solicitamos que a Administracao confirme se os valores estimados foram elaborados
considerando integralmente os quantitativos, especificacdes e obrigacdes constantes do Termo de
Referéncia, especialmente os 35 metros de tubulagao de cobre e o respectivo isolamento previstos
paraositens1, 2, 3e4.

Caso os valores tenham sido obtidos mediante pesquisa de mercado, solicitamos, ainda, que seja
esclarecido se a composicao da estimativa considerou a instalacao completa e todos os materiais
necessarios a execucao, ou apenas o fornecimento dos equipamentos.

O esclarecimento se mostra necessario para assegurar que a estimativa de precos seja compativel
com o escopo efetivamente pretendido pela Administracao, evitando-se a apresentacao de
propostas inexequiveis ou, em sentido inverso, a adocao de premissas distintas pelos licitantes na
formacao de seus precos.

Diante do exposto, solicitamos os esclarecimentos acima, especialmente quanto (i) a
obrigatoriedade de instalacao dos equipamentos, (ii) a forma de contabilizacao dos 35 metros de
tubulacao de cobre, (iii) aos diametros e especificagdes das tubulagdes e do isolamento térmico e
(iv) a compatibilidade dos valores estimados com os custos efetivos dos materiais e servicos
abrangidos pelo objeto.

Ressaltamos que os esclarecimentos sao de fundamental importancia para a elaboracao de
proposta comercial tecnicamente adequada, economicamente exequivel e plenamente aderente as
exigéncias do edital e do Termo de Referéncia, contribuindo, inclusive, para a obtencao de propostas
Mmais precisas e para a preservacao da competitividade e isonomia do certame.

Apos analise do corpo técnico do Crea-CE, informamos:

1 R: Apenas fornecimento dos ares condicionados com os materiais correspondentes previstos no
TR. Sem instalagao.

2 a) Os 35 metros de tubulacao de cobre correspondem a metragem total por equipamento/item ou
a metragem global a ser considerada para o conjunto dos itens?
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¢) Quais sao, especificamente, os diametros das tubulagcoes de cobre a serem fornecidos para cada
item?

R: Conforme as especificacdes e diametros para cada equipamento previsto no TR.

d) O termo “esponjoso com fita isolante” refere-se ao isolamento térmico elastomeérico da tubulacao
frigorigena? Em caso positivo, qual espessura e especificacao minima deverao ser observadas?

R: As espessuras e a especificacdoes minimas que deverao ser observadas devem considerar os
diametros necessarios das tubulacoes.

e) A metragem de 35m contempla integralmente a distancia entre as unidades evaporadora e
condensadora, ou devera ser prevista alguma margem adicional para curvas, conexoes, deshiveis e
demais particularidades da instalagao?

R: Contempla integralmente a distancia entre as unidades evaporadora e condensadora, sem
necessidade de margem adicional ou outra particularidade.

Ademais, o objeto limita-se ao fornecimento dos aparelhos de ar-condicionado, conforme
especificacoes do Termo de Referéncia (TR), acompanhados de 35 metros de tubulacao de cobre
por equipamento, bem como isolamento termico esponjoso e fita isolante para a metragem global
de tubulacao de cobre. O escopo nao abrange outros materiais nem servicos de instalacao.

19/08/2026 18:49 = Esclarecimento da empresa Vanguarda:
No termo de Referéncia, descricao dos itens diz: Fornecimento de tubulagao de cobre de 35m e
esponjoso com fita isolante para mesma metragem. Garantia minima de 12 meses.
Como na descrigao do item nao informa esta incluso servico de instalagao, entendemos que o termo
mencionado sera desconsiderado para os itens de ar condicionado, devendo o fornecedor prover a
entrega do conjunto de evaporadora e condensadora além dos acessorios originais fornecidos pelo
fabricante, sendo a instalacao (e todos 0os demais servicos e materiais/insumos necessarios para tal)
dos aparelhos de ar condicionado nao esta sendo considerada nesse processo, sendo destinado
apenas aquisicao dos aparelhos de ar condicionados. Assim, a instalagao tratada posteriormente sob
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Lp ] Apos analise do corpo técnico do Crea-CE, informamos que:
R: Entendimento errado. A empresa vencedora devera fornecer os ares condicionados com a
tubulacao, esponjoso e fita isolante conforme previsao em TR.

12/08/2026 14:14 Q Esclarecimento da empresa Distribuidora Plamax:
L Y

Apos analise do corpo técnico do Crea-CE, informamos;
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